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Pi=109,231 kW
Ps=50,000 kW
In=78,4 A
kj=0,46
cosfi=0,92

L1,L2,L3,N,PE

S$311 B10
18

YDYzo 3x2,5

N/
P=0,532 kW /\
S311 B10
1 \[ég YDYZzo 3x2,5 N/
S311B10 P=0,224 kW /\
16 \Zég YDYzo 3x2,5 ~/
P=0,224 kW /N
S311 B10
15 \[é(( YDYzo 3x2,5 N/
P344 C-25-30-AC P=0,480 kW
C25A/0,03A
g f \ 115
4 YDYz0 5x6 ot
v P=5,0 KW N~
S311 B16A
13 \Zé E
S311 B16A
e ez
S311 B16A
n \[é} YDYz0 3x2,5 4~
P=1,2 kW N
S311 B16A
10 \Z&l YDYz0 3x2,5 3, -
P304
25A/0,03A P=0,9 kw N
S311 B16A
09 \[é} YDYz0 3x2,5 4~
P=1,2 kW N~

Oswietlenie 1.12

Oswietlenie 1.8, 1.9, 1.10, 1.11

Oswietlenie 1.13, 1.14

Oswietlenie 1.2,1.3,1.4,1.5

Gniazdo 0,4 kV - 1.13

Rezerwa

Rezerwa

Gniazda 230V -0.1,0.2

Gniazda 230V - 1.14

Gniazda 230 V - 1.13

TNC-S

SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA




