
RG

PE
N

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
TNC-S

T
ytuł

 rys. 
O

bw
.

Z
akres

pom
. 

N
r

rys.
ab

S
tr.

S
tr.

nast.

3-

Zmiana

O
biekt

P
rojektow

ał
20

W
. K
ędzierski

K
. O

chocki

 S
chem

at instalacji elektrycznych - rozdzielnia R
G

W
B

P
P

-N
B

-7210/39/83

04.2017 L1,L2,L3,N,PE

04.2017

O
pracow

ał

Pi=109,231 kW
Ps=50,000 kW
In=78,4 A
kj=0,46
cosfi=0,92

O
biekt ekspozycji 

przyrodniczo - historycznej

YDYżo 3x2,5

S311 B6

YDYżo 3x1,5

19
Oświetlenie 1.1

P=0,152kW

PB 300

YDYżo 3x2,5

S311 B6

YDYżo 3x1,5

20
Oświetlenie 1.7

P=0,120kW

PB 300

P=0,068 kW
Oświetlenie 0.1, 0.2

21 YDYżo 3x2,5

S311 B10

Oświetlenie awaryjne
22 YDYżo 4x1,5

S311 B6

P=0,100 kW

Oświetlenie ewakuacyjne
23 YDYżo 4x1,5

S311 B6

P=0,100 kW

P=0,100 kW
Oświetlenie zewnętrzne

24 YDYżo 4x1,5

S311 B6

P=12,580 kW
Rozdzielnica RP

25 YKY 5x10

R 303 25
gL 16A

P=3,000 kW
Rozdzielnica RW

26 YKY 5x4

R 301 25
gL 16A

P=2,468 kW
Rozdzielnica RP20

27 YKY 3x2,5

R 301 25
gL 16A

P=2,468 kW
Rozdzielnica RP21

28 YKY 3x2,5

S313 C20


