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Gniazda 230 V - 2.2, 2.3

S311 B16A

YDYżo 3x2,5

P= 2,4 kW

01 8

Gniazda 230 V - 2.4

S311 B16A

YDYżo 3x2,5

P= 1,8 kW

02 6

Gniazda 230 V - 2.5

S311 B10A

YDYżo 3x2,5

P= 0,3 kW

03 1

Gniazda 230 V - 2.6

S311 B16A

YDYżo 3x2,5

P= 0,6 kW

04 2

Gniazda 230 V - 2.10, 2.11, 2.12

S311 B16A

YDYżo 3x2,5

P= 0,9 kW

05 3

Gniazda 230 V - 2.8

S311 B16A

YDYżo 3x2,5

P= 3,0 kW

06 10

Gniazda 230 V - 2.9

S311 B16A

YDYżo 3x2,5

P= 0,6 kW

07 2

Gniazda 230 V - 2.1, 2.10

S311 B16A

YDYżo 3x2,5

P= 1,2 kW

08 4

Pi=12,580 kW
Ps=11,322 kW
In=17,76 A
kj=0,9
cosfi=0,92

Rozdzielnica RG

YKY 5x10

SVPB-12/280/4
C

FeZn30x4

FR303 - 40A
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przyrodniczo - historycznej

Rezerwa

S311 B16A
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S313 C20A


