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Pi=12,580 kW
Ps=11,322 kW
In=17,76 A
kj=0,9
cosfi=0,92

L1,L2,L3,N,PE

\Zésgl B6

YDYz0 4x1,5 N/ o
P=0.100 KW o Oswietlenie zewnetrzne
\Zé§3n B6
17 5
YDY20 4x1,5 E Oswietlenie ewakuacyjne
P=0,100 kW
\Z\ég%u B6
16 YDYzo 4x1,5 . . .
207X E Oswietlenie awaryjne
P=0,100 kW
\[ég%u B10
1o YDYZ0 3x2,5 N/ Oswietlenie 1.7
P=0,114 kW AN
YDYzo 3x1,5 G
S311 B6
PB 300
1 ’I 1 YDY20 3x2,5 N/ Oswietlenie 2.7
P=0,096kW
YDYzo 3x1,5 G
S311 B6
PB 300
13 ’I 1 YDY20 3x2,5 N/ Oswietlenie 2.1
P=0,228kwW
\[ég&u B10
12 >
YDY20 3x2,5 NG Oswietlenie 2.8, 2.9
\Zé§311 810 P=0,628 kW
1 YDY20 3x2,5 ~/
P=0.176 kKW AN Oswietlenie 2.10, 2.11, 2.12
\[ég%u B10
10 5
YDYz0 3x2.5 NG Oswietlenie 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
P=0,476 kW AN
N

SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA




